Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
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Fot. 1:  Słupowa stacja transformatorowa STS Załęże.
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Fot. nr 2: Dane transformatora STS Załęże.
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 Fot. nr 3: Rozłączniki bezpiecznikowe rozdzielnicy nN na STS Załęże.
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Rys. nr 1:  Widok elementów składowych słupowej stacji transformatorowej STS.
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ALSTOM

TRANSFORMATOR OLEJOWY

Typ: TNOSP 160/20 Nr fabryczny: 1311041005 Rok produkc;i:2004

Moc 160 kVA| Grup polaczen: Dyn5 |Liczbafaz: 3
UGN: 15750 v | Prad znamionowy: 5,87 A | Praca: c
E DN: 420 V | Prad znamionowy: 219,94 A | Klasa izolacji: A,
lcﬁstoﬁiwosc 50 Hz| Napigcie zwarcia: 4%| Norma: EN 60076 ]
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